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にご依頼頂きました試料についての検査結果を下記の通り報告致します。

1.　試料情報

2.　検査結果

備考　：　 食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）

採取場所 ステンレスタンク

採取日時 2023年11月16日 09:00　～　 採取者 送付

TCL0091-001
2023年12月4日

検 査 結 果 報 告 書

2023年11月17日

試料名 洸（こう）

天候

現場測定値

検 査 項 目 検 査 結 果 単 位 判 定 基 準 値
 

気温(℃)； - 水温(℃)； - 残塩； - pH； -

前日； - 当日； -

カドミウム 0.001未満 mg/L 合 0.01以下

水銀 0.00005未満 mg/L 合 0.0005以下

一般細菌 4 個/mL 合 100以下

大腸菌群 不検出 - 合 不検出

六価クロム 0.005未満 mg/L 合 0.05以下

シアン（シアンイオン及び塩化シアン） 0.001未満 mg/L 合 0.01以下

鉛 0.01未満 mg/L 合 0.1以下

ヒ素 0.005未満 mg/L 合 0.05以下

有機リン 0.01未満 mg/L 合 0.1以下

亜鉛 0.6 mg/L 合 1.0以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 0.3未満 mg/L 合 10以下

フッ素 0.08未満 mg/L 合 0.8以下

マンガン 0.06 mg/L 合 0.3以下

塩素イオン 4.0 mg/L 合 200以下

鉄 0.10 mg/L 合 0.3以下

銅 0.1未満 mg/L 合 1.0以下

陰イオン界面活性剤 0.02未満 mg/L 合 0.5以下

フェノール類 0.0005未満 mg/L 合 0.005以下

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 11 mg/L 合 300以下

蒸発残留物 40 mg/L 合 500以下

（ｐＨ測定時試料温度） 19 ﾟC - -

味 - - - 異常なし

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3.5 mg/L 合 10以下

pH値 6.8 - 合 5.8〜8.6

濁度 2.4 度 否 2以下

以下余白

臭気 異常なし - 合 異常なし

色度 1.5 度 合 5以下
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